项目参数
	工程名称
	动物实验楼屋顶空调管网等改造工程
	预算金额
	30万元

	开工时间（计划）
	2024.10.15
	竣工时间
	2024.11.30

	基本信息

	工程地点
	控江路1665号27号楼楼顶

	项目规模
	约1100M2

	工作内容
	1.发包人负责的工作
1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。
1.2 按合同约定支付工程款。
其余内容详见合同。
2.承包人负责的工作 
2.1动物实验室屋顶范围内：
（1）屋面空调水系统除空调水管及阀门全部更换，重新安装、保温，外加0.75mm厚铝皮保护。空气源热泵机组、水泵、膨胀水箱利旧。
（2）屋面外女儿墙：新增防火彩钢板消声障屏安装，原钢柱、钢结构除锈刷漆处理。

（3）办公区: 走廊双开门北侧过道封堵，开门洞，新增单开门一扇安装； 走廊双开门南侧局部过道封堵。

（5）办公区: 走廊双开门上沿增加雨水天沟安装。

（6）屋面空调水管增加通行过桥安装。

（7）电梯、楼梯间屋顶重新做防水施工。

（8）室内：楼梯口至下层休息平台墙面清理，补腻子，刷涂料。

（9）现状屋顶排风管拆除，新制作风管及支架、风管外加环氧漆。
2.2如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。
2.3 确保建设工程质量达到合同约定的标准。
2.4 对工程内容负保修责任。
其余内容详见合同。

	施工单位要求
	1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级或机电专业承包二级及其以上资质；
2、其他要求：项目经理资格：机电工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格；
3、其他要求：不接受联合体投标
4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网
站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”
(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。

	现场情况描述

	场地道路情况
	利用原有道路，满足施工需求。

	水电接口及位置情况
	利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。

	场地移交情况
	开工前移交，确保满足施工需求。

	临时设施
	原则上院内不允许搭建临时设施。

	技术要求

	基面移交标准
	须满足施工要求

	进场前准备
	开工前完成。

	验收标准
	施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。

	成品保护要求
	项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。

	施工组织设计及施工工艺要求
	确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。
本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求：
1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。

2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。

	施工细节要求
	满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。

	工程质保期要求
	质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。

	工程管理奖惩规定
	工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行

	付款节点
	施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。


